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1.   OPIS TECHNICZNY VVYROBU

Niniejsza   Krajowa   Ocena   Techniczna   obejmuje   nawiewniki   okienne   VENTAIR   SIMPRESS

(oznaczenie  typu   wyrobu),   produkowane   przez   BREVIS   s.c.   Marek  Ćwikilewicz,   Krzysztof  Dzieża,

ul. Jadwigi Majówny 43C, 30-298 Kraków, w zakładach produkcyjnych w Krakowie i Cholerzynie.

Nawiewniki  okienne VENTAIR  SIMPRESS  charakteryzują się  ręczną  i  automatyczną  regulacją

strumienia   powietrza   nawiewanego   do   pomieszczenia,   w   zależności   od   różnicy   ciśnienia   po   obu

stronach  nawiewnika.  Automavczny  regulator  przepływu  powietrza  znajduje  się  po  zewnętrznej  stronie

okna  i  zmienia  swoje  położenie w zależności  od  różnicy ciśnienia  powietrza  po obu  stronach  przegrody.

Ręczny regulator przepływu  powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie okna, a jego element ruchomy

stanowi   sterowana   ręcznie   przesłona   regulatora.   Ręczny   regulator   przepływu   umożliwia   ustawienie

przepustnic   powietrza   w   pięciu   pozycjach:   całkowicie   otwartej,   trzech   pozycjach   pośrednich   lub

maksymalnie zamkniętej (zapewniającej wymagany, minimalny przepływ powietrza).

Nawiewnik VENTAIR SIMPRESS składa się z następujących elementów:

-     regulatora   (wg   rys.   A1),   montowanego   po   wewnętrznej   stronie   okna,   stanowiącego  wylot

powietrza, składającego się z:
•    korpusu z otworami wentylacyjnymi,

•    ruchomej przesłony otworu wentylacyjnego z uszczelką z EPDM,

•    osi  obrotu   przesłony,   z  których  jedna  wyposażona  jest  w  dźwignię  do  ręcznej   regulacji

nawiewnika,

•    osłon bocznych.

-     czerpni   powietrza   zewnętrznego   (wg   rys.   A2),   montowanej   po   zewnętrznej   stronie   okna,

składającej się z:

•    korpusu wyposażonego w siatkę zabezpieczającą przed przedostawaniem się owadów,

•    automatycznego regulatora przepływu powietrza,

•    wkładek wsuwanych do korpusu czerpni, z gniazdami na osie obrotu regulatora,

•    elementu tłumiącego odchylanie regulatora.

Kształt    i    wymiary    elementów    nawiewników    okiennych    VENTAIR    SIMPRESS     podano

w Załączniku A, a elemenv i materiały, z których zostały wykonane w Załączniku H. Odchyłki wymiarów

odpowiadają klasie średniodokładnej m według normy PN-EN 22768-1 : 1999.

2.  ZAMIEFązoNE ZASTOSOWANIE VVYROBU

Nawiewniki   okienne   VENTAIR   SIMPRESS   są   przeznaczone   do   doprowadzania   powietrza

z otoczenia  budynku  do  pomieszczeń  przeznaczonych  na  stały  lub czasowy  pobyt  ludzi,  w budynkach

mieszkalnych,     zamieszkania    zbiorowego     (w    tym     hoteli),     użyteczności     publicznej,     biurowych

i gospodarczych.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS mogą być stosowane w pomieszczeniach:

-    z wentylacją grawitacyjną,

-     z wentylacją  mechaniczną wywiewną  lub  hybrydową,  tj.  wentylacją grawitacyjną zintegrowaną

i wspomaganą co najmniej okresowo mechaniczną wentylacją wyciągową.
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Nawiewniki  objęte  Krajową  Oceną  Techniczną  mogą  być  instalowane  w  górnych  ramiakach

ościeżnic  okien   z   PVC   (czerpnia   powietrza  zewnętrznego   i   regulator),   albo  w  górnych   ramiakach

ościeżnic    (czerpnia    powietrza    zewnętrznego)    i    górnych    ramiakach    skrzydeł    (regulator)    okien

z kształtowników z drewna.

W  przypadku  stosowania  nawiewników  okiennych  VENTAIR  SIMPRESS  w  pomieszczeniach

z  wentylacją  grawitacyjną   lub   hybrydową,   przepływ   nominalny   przez   nawiewnik   powinien   wynosić

20 + 50 m3/h,  a w przypadku  pomieszczeń z wentylacją mechaniczną wywiewną 15 + 30 m3/h  (według

Załącznika 8).  Przepływ minimalny powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamknięty, z zachowaniem

minimalnego  przepywu,  powinien stanowić 20 + 30°/o  przepływu  nominalnego  przy całkowitym otwarciu

nawiewnika.

Nawiewniki  VENTAIR  SIMPRESS  mogą  być  montowane  po  wykonaniu  w  elementach  okna

otworów o następujących wymiarach:

-     2  x  (155 x  10) mm lub 2  x  (155 x  12)  mm w przypadku nawiewników zamontowanych w oknach

z PVC,

-     2  x  (155  x   12)  mm  w  przypadku  nawiewników  zamontowanych  w  oknach  z  kszta«owników

z drewna.

Schematy montażu nawiewników VENTAIR SIMPRESS przedstawiono w Załączniku F.

Nawiewniki   objęte    niniejszą    Krajową   Oceną   Techniczną    powinny    być    stosowane    przy

uwzględnieniu      szczelności      na      przenikanie     wody     opadowej,      określonej     w     Załączniku      C.

W odniesieniu  do  nawiewników  powietrza,  których  cały  element zewnętrzny  usytuowany jest w  strefie

ostoniętej przed opadami deszczu (według rys.  C1),  nie stawia się wymagań ze względu  na przenikanie

wody opadowej.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS powinny być stosowane zgodnie z:

-     projektem technicznym,  opracowanym dla określonego obiektu,  uwzględniającym polskie normy

i   przepisy   techniczno-budowlane,   w   szczególności   normę   PN-B-03430:1983/Az3:2000   oraz

rozporządzenie   Ministra   lnfrastruktury   z   dnia    12   kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków

technicznych,  jakim   powinny  odpowiadać  budynki   i  ich   usytuowanie  (Dz.   U.   z  2019  r.,   poz.

1065),

-     lnstrukcjąlTB Nr343,

-     wymaganiami niniejszej Krajowej oceny Technicznej,

-     instrukcją opracowaną przez producenta i dostarczaną odbiorcom.

3.  WŁAŚCIWOŚCI UżYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH 0CENY

3.1.  Właściwości użytkowe wyrobu

3.1.1. Charakterystyki   przepływowe.   Charakterystyki   przepływowe   nawiewników  VENTAIR

SIMPRESS w oknach z ksztaftowników z drewna,  wg Załącznika  8,  dotyczą wyrobów zamontowanych

w otworach  o wymiarach 2  szt.  x  (155  x  12)  mm.  Charakterystyki  przepĄn^/owe  nawiewników VENTAIR

SIMPRESS  w  oknach  z  kształtowników  z  PVC,  wg  Załącznika  8,  dotyczą  wyrobów  zamontowanych

w otworach o wymiarach: 2 szt.  x (155 x  12) mm i 2 szt.  x (150 x  10) mm.
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Przepływ  nominalny  przez  nawiewnik,  tj.  objętość  strumienia  powietrza  przepływającego  przez

całkowicie otwarty nawiewnik,  przy różnicy ciśnienia  10  Pa  po obu stronach,  mieści się w zakresie 20 +

50    m3/h    -   jeżeli    zastosowana   jest   wentylacja    grawitacyjna    lub    hybrydowa    oraz    w   zakresie

15 + 30 m3/h -jeżeli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Przepływ   minimalny   powietrza   przez   nawiewnik   maksymalnie   zamknięty,   z   zachowaniem

minimalnego przepływu, wynosi 20 + 30% przepływu nominalnego przy całkowitym otwarciu nawiewnika.

3.1.2. Szczelność   na   przenikanie   wody   opadowej.   Nawiewniki   zamontowane   w   oknach

z kształtowników z drewna lub z ksztaftowników z PVC, ustawione w pozycji zamkniętej (z zachowaniem

minimalnego  przepływu),  charakteryzują  się  szczelnością  na  przenikanie  wody  opadowej,  podaną  w

Załączniku C.

3.1.3.Podatność      na      kondensację      powierzchniową.      Podatność      na      kondensację

powierzchniową  nawiewników wyraża  się  wartością wilgotności  względnej  powietrza w  pomieszczeniu,

przy  której  rozpoczyna  się  kondensacja  pary  wodnej  na  powierzchni  wewnętrznej  części  nawiewnika,

omywanej tym  powietrzem.  Graniczne wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu,  odpowiadające

różnym wartościom temperatury na zewnątrz budynku, podano w Załączniku D.

3.1.4.   Właściwości   akustyczne.   Nawiewniki   charakteryzują   się   wskaźnikami   izolacyjności

akustycznej, podanymi w Załączniku E.

3.2.  Metody zastosowane do oceny właściwości użytkowych

3.2.1.   Charakterystyki   przepływowe.   Charakterystyki   przepływowe   określa  się  wg   normy

PN-EN   13141-1:2019.   Badanie   polega   na   pomiarach   strumienia   powietrza   przepływającego   przez

nawiewnik przy różnych wartościach różnicy ciśnienia statycznego po obu jego stronach oraz ustawieniu

bądź  zablokowaniu  elementów  regulacyjnych  nawiewnika  w  określonych  pozycjach.  Podczas  badania

temperatura powietrza przepływającego przez nawiewnik powinna zawierać się w przedziale 20 ± 5°C  i

nie zmieniać się o więcej niż ± 2°C.

Nawiewniki   powietrza   do   badania   charakterystyki   przepływowej   montuje   się   w   makiecie

przegrody zewnętrznej,  o takiej samej grubości jak ta przegroda. W przypadku  nawiewników okiennych

dopuszcza   się   zamontowanie   ich   w   oknach,    pod   warunkiem   skutecznego   uszczelnienia   przylg

okiennych.

Makietę  przegrody zewnętrznej  (rys.  G1 )  lub okno z wmontowanym  nawiewnikiem,  mocuje się

szczelnie w skrzyni  pomiarowej  (rys.  G2),  w której wytwarzane jest podciśnienie  przez zasysanie z niej

powietrza.

Schematy montażu nawiewników VENTAIR SIMPRESS przedstawiono w Załączniku F.

W  przypadku  nawiewników  regulowanych   ręcznie  i  automatycznie,  w  zależności  od  różnicy

ciśnienia   po   obu   stronach   nawiewnika,   sprawdzeniu   podlegają   dwie   charakterystyki   przepływowe

nawiewnika  wykonane  przy  ustawieniu  elementu  regulacji  ręcznej  nawiewnika  powietrza  w  pozycjach

całkowitego   otwarcia   i   zamknięcia   określonych   przez   producenta.   Do   sporządzenia   każdej   z  ww.

charakterystyk  należy wykonać  12  dwukrotnych  pomiarów ustalonej wartości  strumienia  powietrza  przy
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ustalonych   wartościach   różnicy   ciśnienia.    Badanie   naleźy   wykonać   przy   rosnących   i   malejących

wartościach podciśnienia w skrzyni.

Przed    rozpoczęciem    pomiarów   należy   dokonać    sprawdzenia   ciśnienia    barometrycznego

i  temperatury  powietrza  w  otoczeniu   skrzyni   pomiarowej.   Zmierzone  wartości  strumienia   powietrza

przepływającego  przez  nawiewnik  w  warunkach  panujących  podczas  wykonywania  pomiarów  naleźy

przeliczyć na wartości strumienia powietrza w warunkach umownych (20°C i 101325 Pa), według wzoru:

qv,-r-qvpxż55iTxł6k293

qvp    -zmierzona wartość strumienia powietrza,  I/s,

Oa     -Średnia temperatura powietrza podczas przeprowadzania pomiarów, °C, Oa = 0,5(Oai + Oa2),

Oai    -temperatura powietrza zmierzona przed rozpoczęciem pomiarów, °C,

Oa2    -jw.  Po zakończeniu pomiarów, °C,

Pa     -Średnie ciśnienie barometryczne podczas przeprowadzania pomiaru,  Pa,  Pa = 0,5(Pai + Pa2),

Pai   -    ciśnienie barometryczne zmierzone przed rozpoczęciem pomiarów,  Pa,

Pa2   -    jw.  Po zakończeniu pomiarów, Pa.

Przepyw   nominalny   przez   nawiewnik   określany   jest   jako   średnia   arytmetyczna   wartości

strumienia   powietrza,   zmierzonych   podczas   sprawdzania   charakterystyki   przepływowej   nawiewnika

w następujących warunkach:

-4p=10Pa,

-   przy   ustawieniu  elementu  do  ręcznej   regulacji  strumienia   powietrza  przepływającego  przez

nawiewnik w pozycji całkowitego otwarcia.

Przepływ   minimalny   przez   nawiewnik   określany   jest   jako   średnia   arytmetyczna   wartości

strumienia   powietrza,   zmierzonych   podczas   sprawdzania   charakterystyki   przepływowej   nawiewnika

w następujących warunkach:

-4p=10Pa,

-   przy  ustawieniu  elementu   do  ręcznej   regulacji  strumienia  powietrza  przepływającego  przez

nawiewnik w pozycji całkowitego zamknięcia.

3.2,2. Szczelność na pizenikanie wody opadowej.  Badanie szczelności  na przenikanie wody

opadowej   wykonuje   się   według   normy   PN-EN   1027:2001.   W   przypadku   nawiewników   powietrza

regulowanych   ręcznie   i  automatycznie,   element  automavcznej   regulacji   powinien   być  zablokowany

w pozycji całkowitego otwarcia, a element ręcznej regulacji nawiewnika ustawiony w pozycji całkowitego

zamknięcia.

3.2.3.     Podatność     na     kondensację     powierzchniową.     Podatność     na     kondensację

powierzchniową  charakteryzuje  wartość  wilgotności   względnej   powietrza  wewnętrznego,   przy   której

rozpoczyna  się  kondensacja  pary  wodnej  na  powierzchni  wewnętrznej  części  nawiewnika  omywanej

powietrzem    wewnętrznym.    Wartość    wilgotności    określa    się    na    podstawie    minimalnej    wartości

temperatury tej  powierzchni,  obliczanej  przy  użyciu  programu  komputerowego  służącego  do określania

ustalonego  (stałego w czasie),  dwuwymiarowego  pola temperatur w obszarze  płaskim  oraz strumienia

cieplnego na brzegach tego obszaru.  Obliczenia wykonuje się w odniesieniu do obliczeniowych wartości



lEIE ®                                           /7lB-KO T-20 7 9/7 708 wydanł.e 7                                                    7#2

temperatur   wewnątrz   i   na   zewnątrz   ogrzewanych   pomieszczeń,   według   rozporządzenia   Ministra

lnfrastruktury z dnia  12  kwietnia 2002  r.,  w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać

budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.   U.  z  2019  r.,  poz.   1065)  oraz  następujących  wartości  temperatur  na

zewnątrz  budynku:  -20°C,  -10°C,  0°C,  10°C.  W  obliczeniach  należy  stosować  wartości  współczynnika

przejmowania ciepła na powierzchniach zewnętrznej  i wewnętrznej  budynku, według normy PN-EN  ISO

6946:2008.

3.2.4.    Właściwości    akustyczne.    Badanie    właściwości    akustycznych     nawiewnika    oraz

nawiewnika po zamontowaniu w oknie wykonuje się według normy PN-EN  10140-2:2011.

4.   PAKOWANIE, TFUNSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby   objęte   Krajową   Oceną   Techniczną   powinny   być   dostarczane   w   opakowaniach

producenta    oraz    przechowywane    i    transportowane    w    sposób    zapewniający    niezmienność    ich
właściwości techn icznych.

Sposób  znakowania  wyrobów  znakiem  budowlanym  powinien  być  zgodny  z  rozporządzeniem

Ministra  lnfrastruktury  i   Budownictwa  z  dnia   17  Iistopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania

właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym

(Dz.  U. z 2016 r.,  poz.1966, z późniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

-    dwie  ostatnie  cyfry  roku,  w  którym  znak  budowlany  został  po  raz  pierwszy  umieszczony  na

wyrobie budowlanym,

-    nazwa  i  adres siedziby producenta  lub znak identyfikacyjny  pozwalający jednoznacznie określić

nazwę i adres siedziby producenta,
-    nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

-    numer  i   rok  wydania   krajowej   oceny  technicznej,   zgodnie  z   którą  zostały  zadeklarowane

właściwości użytkowe (lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1 ),

-numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych,

-    poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,

-    adres strony  internetowej  producenta, jeżeli  krajowa deklaracja właściwości  użytkowych jest na

niej udostępniona.

Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych powinna być dostarczana albo udostępniana

w  odpowiednich  przypadkach  karta  charakterystyki  i/Iub  informacje  o  substancjach  niebezpiecznych

zawariych w wyrobie budowlanym,  o których  mowa w ari.  31  Iub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Parlamentu   Europejskiego  i   Rady  w  sprawie  rejestracji,   oceny,   udzielania  zezwoleń  i  stosowanych

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Ponadto  oznakowanie  wyrobu  budowlanego,  stanowiącego  mieszaninę  niebezpieczną  według

rozporządzenia   REACH,   powinno   być  zgodne  z  wymaganiami   rozporządzenia  (WE)   nr   1272/2008

Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   w   sprawie   klasyfikacji,    oznakowania   i   pakowania   substancji

i    mieszanin    (CLP),    zmieniającego    i    uchylającego    dyrektywy    67/548/EWG    i    1999/45/VVE    oraz

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
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5.   OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

5.1.  Krajo\Ary system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  lnfrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.

w   sprawie   sposobu   deklarowania   właściwości   użytkowych   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu

znakowania  ich  znakiem   budowlanym   (Dz.   U.   z  2016  r.,   poz.   1966,  z  późniejszymi  zmianami)  ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

5.2.  Badanie typu

Właściwości  użytkowe,  ocenione  w  p.  3,  stanowią  badanie  typu  wyrobu,  dopóki  nie  nastąpią

zmiany surowców, składników, Iinii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

5.3.  Zakładowa kontrola produkcji

Producent    powinien    mieć   wdrożony    system    zakładowej    kontroli    produkcji    w    zakładzie

produkcyjnym.    Wszystkie   elementy   tego    systemu,    wymagania    i    postanowienia,    przyjęte    przez

producenta,      powinny     być     dokumentowane     w     sposób     systematyczny,      w     formie     zasad
i  procedur,  włącznie  z  zapisami  z  prowadzonych  badań.  Zakładowa  kontrola  produkcji  powinna  być

dostosowana   do  technologii   produkcji   i  zapewniać   utrzymanie  w  produkcji   seryjnej   deklarowanych

właściwości uźytkowych wyrobu.

Zakładowa   kontrola   produkcji   obejmuje   specyfikację  i   sprawdzanie  surowców  i   składników,

kontrolę  i  badania  w procesie wytwarzania  oraz  badania  kontrolne  (według  p.  5.4),  prowadzone  przez

producenta    zgodnie    z    ustalonym    planem    badań    oraz    według    zasad    i    procedur    określonych

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Wyniki  kontroli   produkcji  powinny  być  systematycznie  rejestrowane.  Zapisy  rejestru  powinny

potwierdzać,    Że   wyroby   spełniają   kryteria    oceny    i   weryfikacji   stałości   właściwości    użytkowych.

Poszczególne wyroby  lub  partie wyrobów  i  związane z  nimi  szczegóły  produkcyjne  muszą  być w pełni

możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4.  Badania kontrolne

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a)  badania bieżące,

b)  badania okresowe.

5.4.2. Badania    bieżące.    Badania    bieżące    obejmują    sprawdzenie    kształtu    i    wymiarów

nawiewników.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a)  charakterystyk przepywowych,

b)  szczelności na przenikanie wody opadowej.
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5.5.  Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym  planem  badań,  ale nie rzadziej

niż   dla   każdej   partii   wyrobów.   Wielkość   partii   wyrobów   powinna   być   określona   w   dokumentacji

zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 3 Iata.

6.   POUCZENIE

6.1.    Krajowa   Ocena   Techniczna    ITB-KOT-2019/1108   wydanie    1    jest   pozytywną   oceną

właściwości     użytkowych    tych    zasadniczych    charakterystyk    nawiewników    okiennych    VENTAIR

SIMPRESS,  które  zgodnie  z  zamierzonym  zastosowaniem,  wynikającym  z  postanowień  Oceny,  mają

wpływ   na   spełnienie  wymagań   podstawowych   przez  obiekty   budowlane,   w  których  wyrób   będzie

zastosowany.

6.2.    Krajowa    Ocena    Techniczna    lTB-KOT-2019/1108    wydanie    1    nie   jest    dokumentem

upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach   budowlanych  z  dnia   16  kwietnia  2004  r.   (Dz.   U.   z  2019  r.,

poz. 266, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogą

być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępniane  na  rynku  krajowym,  jeżeli  producent  dokonał  oceny

i  weryfikacji  stałości  właściwości  użytkowych,   sporządził  krajową  deklarację  właściwości  użytkowych

zgodnie  z  Krajową  Oceną  Techniczną  lTB-KOT-2019/1108  wydanie  1   i  oznakował  wyroby  znakiem

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3.   Krajowa   Ocena   Techniczna   lTB-KOT-2019/1108   wydanie    1    nie   narusza   uprawnień

wynikających   z   przepisów  o  ochronie  własności   przemysłowej,   a  w  szczególności   ustawy  z   dnia

30  czerwca  2000  r.  -  Prawo  własności  przemysłowej  (Dz.   U.  z  2017  r.,   poz.   776,  z  późniejszymi

zmianami).  Zapewnienie  tych  uprawnień  należy  do  obowiązków  korzystających  z  niniejszej  Krajowej

Oceny Technicznej lTB.

6.4.   lTB  wydając   Krajową  Ocenę  Techniczną   nie   bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne

naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.5.  Krajowa  Ocena  Techniczna  nie  zwalnia  producenta  wyrobów od  odpowiedzialności  za  ich

prawidłową   jakość,    a   wykonawców    robót    budowlanych    od    odpowiedzialności    za    ich    właściwe

zastosowanie.

6.6. Ważność Krajowej Oceny Technicznej może być przedłużana na kolejne okresy, nie dłuższe

niż 5 lat.
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7.  WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

7.1.  Raporiy, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje

1.    NZF-03704R:02/BP/19.   Opinia   w   zakresie   oceny   raportów   z   badań   bieżących   i   okresowych

nawiewników  okiennych  VENTAIR   SIMPRESS.   Zakład   Fizyki   Cieplnej,   Akustyki   i   Środowiska,

Warszawa, 2019 r.

2.     BD1/121216,   BD2/121216,    BP3/121216,   BP4/121216,    BP5/121216,   BP6/121216,   BD7/131216,

BD8/131216,   BP9/131216.   Raporty   z   badań   bieżących   i   okresowych   nawiewników  VENTAIR

SIMPRESS,  Laboratorium zakładowe Brevis,  Kraków 2016 r.

3.     2088/10/Z00NA (LA00-2088/10/Z00NA).  Określenie  i  ocena właściwości  akustycznych  nawiewnika

okiennego VENTAIR SIMP. Zakład Akustyki lTB

4.     2564/10/R01 NF (LFS01-2564/10/R01 NF,  LFS02-2564/10/R01 NF).  Ocena właściwości technicznych

nawiewnika  okiennego  VENTAIR  SIMP  P  na  podstawie  badań.  Zakład  Fizyki  Cieplnej,  lnstalacji

Sanitarnych i Środowiska lTB

7,2.  Normy i dokumenty związane

PN-B-03430..1983lAz3..2000         Wentylacja    w    budynkach    mieszkalnych    zamieszkania    zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania

PN-EN 22768-1 : 1999

PN-EN  ISO  10140-1 :2011

PN-EN  ISO 10140-2:2011

PN-EN  1027:2001

PN-EN  13141-1 :2019

PN-EN 573-3:2014

PN-EN 515:2017

lnstrukcja lTB Nr 224

lnstrukcja lTB Nr 343

AT-15-8681/2011

Tolerancje   ogólne.   Tolerancje   wymiarów   liniowych   i   kątowych   bez

indywidualnych oznaczeń tolerancji

Akuslyka.   Pomiar   laboratoryjny   izolacyjności   akustycznej   elementów

budowlanych. Częśó 1 : Zasady stosowania dla określonych wyrobów

Akustyka.    Pomiar   laboratoryjny   izolacyjności   akustycznej   elementów

budowlanych. Częśó 2:  Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

Okna i drzwi. Wodoszczelnośó.  Metoda badania

Wentylacja   budynków.    Badanie   właściwości   elementówNyrobów   do

wentylacji   mieszkań.   Częśó   1:    Urządzenia   do   przepływu   powietrza

montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

Aluminium   i   stopy   aluminium.    Skład   chemiczny   i   rodzaje   wyrobów

przerobionych plastycznie. Częśó 3:  Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

Aluminium     i     stopy     aluminium.     Wyroby     przerobione     plastycznie.

Oznaczenia stanów

Wymagania     techniczno-użytkowe     dla     lekkich     ścian     osłonowych

w budownictwie ogólnym

Nawiewniki     powietrza     montowane    w     zewnętrznych     przegrodach

budynków

Nawiewniki  powietrza  VENTAIR  SIMPRESS  montowane  w  oknach  lub

drzwiach balkonowych
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Załącznik A.

i_`.--------_-----

Ry§unek A1. Regulator nawiewnika okiennego VENTAIR SIMPRESS

Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Rysunek A2. Czerpnia powietrza nawiewnika okiennego VENTAIR SIMPRESS

Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Załącznik 8.

Tablica 81. Charakterystyki przepływowe nawiewnika VENTAIR SIMPRESS, zamontowanego w oknie

z kształtowników z drewna, w zależności od różnicy ciśnienia

Pozycjaelementulegulacjinawiewnikai
Podciśnienie

Nawiewnik zamontowany w ot`^/orach
o \Arymiarach 2 szt. x (155 x 12) mm

Strumień q przy narastającym Strumień q przy malejącym
podciśnieniu q podciśnieniu q

Pa m3/h m3/h

całkowicieOtwafty

1 8,2 8,2

2 11,2 11,2

4 16,1 16,0

8 22,0 21,7

10 23,7 23,8

15 28,4 27,8

20 30,6 29,7

30 32,2 32,0

40 36,5 36,4

60 43,5 43,3

80 49,2 49,2

100 55,2 55,2

T:ŁskynTęat}njF

1 2,0 2,0

2 2,8 2,8

4 4,1 4,1

8 5,7 5,7

10 6,2 6,1

15 7,4 7,4

20 8,6 8,6

30 10,5 10,5

40 12,4 12,3

60 15,2 15,3

80 17,8 17,8

100 20,0 20,0
•)     Niepewność rozszerzona pomiaru strumienia objętości powietiza obliczona z wykoizystaniem współczynnika

k = 2, co odpowiada poziomow")Szczelinaniedomknięcia1,3mi ufności około 95 %.m,zapewniającaprzepływ powietrza w zakresie 20 + 30% przepływu

nominalnego   przy różnicy ciśn ienia  10 Pa.

Załącznik 8 do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Tablica 82. Charakterystyki przepływowe nawiewnika VENTAIR SIMPRESS, zamontowanego w oknie

z kształtowników z PVC, w zależności od różnicy ciśnienia

Pozycjaelementuregulacji
Podciśnienie

Nawiewnik zamontowany w Nawiewnik zamontowany w
otworach otworach

o wymiarach 2 szt. x (155 x 10) mm o wymiarach 2 szt. x (155 x 12) mm

Strumień q przy Strumień q przy Strumień q przy Stmmień q ptzy
narastaijącym malejącym narastającym malejącym

nawiewnika podciśnieniu q podciśnieniu q podciśnieniu q podciśnieniu q

Pa m3/h m®/h m3/h m3/h

całkowicieOtwariy

1 6,4 6,4 7,2 7,2

2 8,8 8,8 10,0 10,0

4 12,9 12,8 14,1 14,0

8 18,1 17,8 19,5 19,2

10 20,4 20,3 21,7 21,5

15 24,6 24,1 25,9 25,3

20 28,0 27,3 28,8 28,0

30 31,5 28,2 30,1 30,0

40 30,9 30,5 34,4 34,3

60 36,5 35,9 41,6 41,5

80 39,5 38,5 47,3 47,1

100 40,3 40,3 52,5 52,5

T:ŁskynTęa,)njF

1 1,4 1,4 1,4 1,4

2 2,1 2,1 2,1 2,1

4 2,9 3,0 2,9 2,9

8 4,2 4,2 4,2 4,2

10 4,8 4'8 4'7 4,7

15 5,8 5,8 5,8 5,8

20 6,8 6,8 6,8 6,8

30 8,4 8,4 8,3 8,4

40 9,7 9,7 9,7 9,7

60 12,3 12,3 12,2 12,2

80 14,4 14,4 14,3 14,3

100 16,5 16,5 16,3 16,3
•)     Niepewność rozszerzona pomiaru strumienia objętości powietrza obliczona z wykorzystaniem współczynnika

k = 2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %.•*)   Szczelina niedomknięcia 1,2 mm, zapewniająca przepływ powietrza w zakresie 20 + 30% przepływu

nominalnego   przy różnicy ciśn ienia  10 Pa.

Załącznik 8 do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Tablica 83. Przepłyv\q/ nominalny i minimalny nawiewników okiennych VENTAIR SIMPRESS,

zamontowanych w oknach z kształtowników z drewna lub z ksztaftowników z PVC

Typ nawiewnika Pozycja elementu

Strumień objętości powietrza, m3/h

zmierzony
zakres wmagańppwentylacjigrawitacyjnej zakres wymagań

regulacji nawiewnika* przy wentylacjimechanicznejwywiewnej

VENTAIR SIMPRESS(drewno)2szt.x(155x12)mm CałkoMricie otwahy 23,7 20 + 50 1 5 + 30

Maksymalnie zamknięty 6,1 4,7 + 7,1

VENTAIR SIMPRESS(PVC)2szt.x(155x10)mm Całkoricie otwafty 20,3 20 + 50 1 5 + 30

Maksymalnie zamknięty 4,8 4,0 + 6,1

VENTAIR SIMPRESS(PVC)2szt.x(155x12)mm Całkowcie otwany 21,6 2o-       1       15-
Maksymalnie zamknięty 4,7 4,3 + 6,5

*  Przepływ nominalny to strumień objętości powietrza przepływający przez nawiewnik przy całkowitym jego

otwarciu, pizy różnicy ciśnienia Ap = 10 Pa.  Przepłyv\/ minimalny to strumień objętości powietrza przepływający
przez nawiewnik pfzy jego maksymalnym zamknięciu przy różnicy ciśnienia Ap =  10 Pa.

Załącznik 8 do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT12019/1108 wydanie 1
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Zalącznik C.

Tablica C1. Wodoszczelność oraz warunki usytuowania nawiewników okiennych VENTAIR SIMPRESS

L.p.
Typ Zastosowanie

Maksymalne wartościróżnicyclśnienia,przyktórejnawiewnikiustawionewpozycji Zakres stosowania
4wg lnstrukcJl lTB nr 22

120 Pal' 150 Pa2) 180 Pa3) 250 Pa4'
nawjewnika zamkniętej elementuregulacjiSąszczelnenaprzenikaniewodyopadoweJ.Pa

1

VENTAIRSIMPRESS

okno z ksztaftownikówzdrewna 300 tak tak tak tak

2 okno z kształtownikówzPVC 300 tak tak tak tak

ł) 120 Pa -nawiewnik może być stosowany w budynkach o wysokości do 20 m, zlokalizowanych w strefie obciąźenia
wiatrem 11; w budynkach o wysokości do 50 m zlokalizowanych w strefie obciążenia wiatrem 1.

2) 150 Pa -nawiewnik moźe być stosowany w budynkach o wysokości do 75 m, zlokalizowanych w strefie obciążenia
wiatrem   1; w budynkach o wysokości do 50 m zlokalizowanych w strefie obciążenia wiatrem 11; w budynkach o
wysokości do 20 m, zlokalizowanych w strefach obciążenia wiatrem lla oraz 111  do 400 m  npm.

3) 180 Pa -nawiewnik może być stosowany w budynkach o wysokości do 75 m, zlokalizowanych w strefach obciążenia
wiatrem 1 do 11; w budynkach o wysokości do 35 m, zlokalizowanych w strefach obciążenia wiatnem 'Ia  oraz  111 do
400 m npm; w budynkach o wysokości do 20 m, zlokalizowanych w strefach obciążeniawiatrem llb oraz  111  od 400 doążeniem
600 m npm.

4) 250 Pa -nawiewnik może być stosowany w budynkach o wysokości do 75 m, zlokalizowanych w strefach obci
wiatrem od  1 do 111 do  100 m  npm.

Rysunek C1. Strefa przegrody zewnętrznej osłonięta przed opadami deszczu

Załącznik C do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Załącznik D.

Tablica D1. Podatność na kondensację powierzchniową nawiewników VENTAIR SIMPRESS

zamontowanych w oknie z ksztaftowników z drewna lub z kształtowników z PVC

Powierzchnia
Temperaturapowietłza Minimalna Graniczna wilgotność

JRs,.

temperatura względna powietrza
powierzchni projektowej waitościkondensacji zewnętrznegoOC wewnętrznej środowiska wewnętrznego

OC %

Nawiewnik powietrza VENTAIR SIMPRESS zamontowany w oknie z kształtowników z drewna

Obudowa zespołuwylotupowietrzanawiewnika

-20 6,2 41

0,65
-10 9,6 51

0 13,0 64

10 16,5 80

Uszczelka osadczaszybyzespolonejwmiejscuzainstalowanianawiewnika
-20 1,7 30

0,54
-10 6,2 41

0 10,8 55

10 15,4 75

Nawiewn ik powietrza VENTAIR SIMPRESS zamontowany w oknie z kształtowników z PVC

Obudowa zespołuwylotupowietrzanawiewnika

-20 6,4 41

0,66
-10 9,7 51

0 13,2 65

10 16,6 80

Uszczelka osadczaszybyzespolonejwmiejscuzainstalowanianawiewnika
-20 3,2 33

0,58
-10 7,4 44

0 11,6 58

10 15,8 77

Załącznik D do Krajowej O®ny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Załącznik E.

Tablica E1. Jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akusvcznej według normy PN-EN ISO 717-1 :2013

nawiewników okiennych VENTAIR SIMPRESS

Typ nawiewnika
Nawiewnik zamknięty, dB Nawiewnik ot`Ararty, dB

D„,oA2 D„,®,A, D",®,w (C;  Ctr) D„,®,A2 Dn,®'A, D",.,w (C; Ctr)

VENTAIRSIMPRESS 33 32 33 (-1 ; 0) 31 30 30 (0;  1)

Tablica E2. lzolacyjność akustyczna okna z kształtowników z drewna lub z ksztaftowników z PVC z

nawiewnikiem VENTAIR SIMPRESS

Typ nawiewnika
Nawiewnik zamkhięty, dB Nawiewhik otwarty, dB

Rw RA1 RA2 Rw RA1 RA2

Okno jednoskrzydłowe z kształtowników z drewna (\^/ymiary 1500 x 1500 mm) oszklone szybą zespoloną 4/18/4

VENTAIR SIMPRESS 28 27 26 26 25 24

Okno jednoskrzydłowe z kształtowników z PVC (wymiary 1500 x 1500 mm) oszklone szybą zespoloną 4/16/4

VENTAIR SIMPRESS 31 30 27 29 28 27
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2ow22                                                     /rB-KOT-207g/7 708 wydanł.e 7                                            lEIE®

Załącznik F.

Rysunek F1. Przykładowy schemat montażu nawiewnika VENTAIR SIMPRESS

w oknie z kształtowników z drewna

Rysunek F2. Przykładowy schemat montaźu nawiewnika VENTAIR SIMPRESS

w oknie z kształtowników z PVC

Załącznik E do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT-2019/1108 \Ą/ydanie 1
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Załącznik G.

*

2 ±
111

*

X X

x  2 0'3 m

Rysunek G1. Makieta przegrody zewnętrznej do montażu nawiewnika powietrza (2)
o kształcie prostokątnym

y       20'5m

2

1  - sonda pomiarowa ciśnienia statycznego,   2 - badany nawiewnik powietrza zewnętrznego

Rysunek G2. Przekrój poziomy przez skrzynię pomiarową

Załącznik G do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 1
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Załącznik H.

Tablica H1. Elementy składowe i materiaw nawiewników okiennych VENTAIR SIMPRESS

Nazwa elementu Materiał

Korpus czerpni i regulatora, osłony tworzywo sztuczne ABSboczne

Ruchoma przesłona regulatora, tworzywo sztuczne ABS,
uszczelka z EPDM

Osie obrotu przestony poliformaldehyd

Automatyczny regulator przepływu
kształtowniki ze stopu aluminium

EN AW-6101A wg PN-EN 573-3:2014
powietrza (stan T5 wg PN-EN 515:2017)

lub tworzywo sztuczne SAN

Element tłumiący odchylanie regulatora guma silikonowa

Załącznik H do Krajowej Oceny Technicznej lTB-KOT12019/1108 wydanie 1


